Protokot

kontroli obiektéw placowki oswiatowej pod katem

Zapewnienia bezpieczenstwa

Podstawa prawna: § 3 rozporzadzenia Ministra Eaukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r;
zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie bezpieczeristwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach
(Dz. U. 2011 r. Nr 161 poz. 968)

Kontrole przeprowadzita:

- mgr Violetta Owczorz - Dyrektor Szkoty

- Inz. Joanna Kociubinska - st. Inspektor ds. BHP i P.poz.

Nazwa placowki: Szkota Podstawowa Nr 10

Adres placowki: 43-180 Orzesze-Woszczyce, ul. C.K. Norwida 2

Kontrole przeprowadzono w dniu: 30.08.2021r.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W pomieszczeniach Szkoty, w ktorych bedg przebywaé uczniowie, nie prowadzi sie
jakichkolwiek remontdw, napraw lub prac instalacyjnych.

2 Oznakowanie drog w poblizu obiektdw szkoty jest odpowiednie, a wszystkie Wyjscia

z terenu placowki s3 prowadzone wiasciwie i odpowiednio zabezpieczone przed nagtym
wtargnieciem uczniow na jezdnie.

3 Ogrodzenie terenu szkoly:

e teren jest trwale ogrodzony, a stan ogrodzenia (w tym bram wjazdowych
| furtek) nie budzi zastrzezen.

4. Nawierzchnia drog i przejs¢ jest réwna, zapewniajaca sptyw wody deszczowei.



5. Stan zabezpieczenia otworéw kanalizacyjnych, studzienek | innych zagtebien na
terenie szkoty: wszystkie otwory sg zakryte lub trwale zabezpieczone.

6. O$wietlenie terenu szkoty nie wymaga naprawy.

7. Stan drzewostanu nie zagraza bezpieczenstwu 0sob przebywajacych na terenie
placowki oswiatowe].

8. Stan budynku szkoty (elewacja, stolarka budowlana, balkony I gzymsy, orynnowanie,
kominy, murki, kraty, itp.): przeglad stanu technicznego budynku — czerwiec 2021

e Z UWagami;

- dach — w nowej czesci widoczne przecieki — okna dachowe do wymiany w trybie
pilnym

- stolarka okienna w piwnicy czesciowo drewniana do wymiany w trybie pilnym

- podtogi w salach przedszkolnych do remontu — wykonano,

- rynny i rury spustowe — przecieki na szkole w nowe] czesci,

- instalacja wodociggowa i kanalizacyjna w ubikacjach w starej czesci szkoty do
systematycznej wymiany.

9. Oznakowanie weijé¢ oraz kontrola oséb wchodzacych do budynku szkoty
i opuszczajacych budynek sa odpowiednie.

10. Drogi ewakuacyjne w budynku szkoty sq oznaczone wyraznie i trwate.

11. Budynek szkoty jest zaopatrzony w odpowiednie i sprawne srodki ochrony

przeciwpozarowej, a miejsca rozmieszczenia tych srodkow sa wiasciwie oznakowane;
E przeglad podrecznego sprzetu gasniczego na obiekcie w dniu 18.08.2021r. -
gasnice sprawne.

12. W budynku szkoty znajduja sie srodki do udzielania pierwszej pomocy.

13. Posadzki w poszczegodlnych pomieszczeniach szkoty sg odpowiednie do charakteru
orowadzonych w nich zaje¢, a ich stan nie budzi zastrzezen;

14, Stan schoddw wewnatrz i na zewnatrz budynku szkoty nie budzi zastrzezen.
UWAGI: stwierdzono uszkodzenia w stopniach klatki chodowe]j prowadzgcej do
kottowni (schody do remontu)

15. W pomieszczeniach szkoty jest zapewnione wiasciwe oswietlenie.

16. Pomieszczenia szkoty sg wiasciwie wentylowane;

- protokdt nr 9/SP0/2021 z przegladu przewodow wentylacyjnych — 19.05.2021r.
— brak uwag



17. Pomieszczenia szkoty umozliwiaja utrzymania wiasciwej temperatury.

18. Instalacja elektryczna w budynku szkoty jest sprawna:

= 5-letnie pomiary instalacij elektrycznej i odgromowej zostaty wykonane w dniu
26.08.2020~ protokét nr RAP-79-2020 - brak uwag.

19. Instalacja gazowa w budynku szkoty — nie wystepuie.

20. Instalacja wodociggowo-kanalizacyjna w budynku szkoty jest sprawna.

O przeglad oraz pomiary wydajnosci wodnej sieci hydrantowej wewnetrznej w dniu
18.08.2021r.

[ Przeglad oraz pomiary wydajnosci wodnej sieci hydrantowej zewnetrznej w dniu
18.08.2021r.

21. Sprzety, z ktorych korzystaja uczniowie i pracownicy szkoty:
* S3 ergonomiczne,

* Majg odpowiednie certyfikaty lub atesty,

* 59 sprawne technicznie,

23. Stan wykorzystywanych urzadzen technicznych nie stwarza zagrozenia dla
bezpieczenstwa osab.
Protokot z przegladu Placu zabaw z dnia 28.04.2021r. - bez uwag

24. Urzadzenia higieniczno-sanitarne sa Sprawne technicznie i utrzymane w czystosci.

25. Pomieszczenia, do ktérych jest wzbroniony dostep osobom nieuprawnionym sa
wiasciwie zabezpieczone przed swobodnym dostepem i oznakowane.

26. Stan i liczba szatni, miejsc siedzacych, wieszakéw oraz miejsc do przechowywania
czgsci podrecznikow i przybordw szkolnych odpowiada odpowiednio planowanej
liczbie oddziatow szkolnych i ucznidw.

27. Stan stotowki i jej wyposazenia jest wasciwy.

28. Wyposazenie kuchni (meble, maszyny, urzadzenia, narzedzia reczne) i jej stan
higieniczny jest wtasciwe.

29. Kottownia i jej obstuga spetnia wymagania przepiséw w petnym zakresie.
- przeglad przewodow spalinowych, dymowych | wentylacyjnych — 19.05.2021r.

30. Stan strychow, poddaszy i piwnic:
- bez zastrzezen.



W zwiazku z przeprowadzong kontrola uznaje sie, ze na terenie Szkoty Podstawowej
nr 10 w Orzeszu nie stwierdzono wystepowania zagrozen dla zycia
i zdrowia 0sdb korzystajacych z tych obiektow.

Na terenie obiektow nalezacych do Szkoty s zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki

pobytu uczniow w szkole.

Orzesze, 30.08.2021r.

STARSZY SPECJALISTA
do spraw hezpieczenstwa _‘
i higieny pracy )

KOt hin e 1QOT7 7 HYREKTAR SZKOLY
mar inz. Joanna KOCIubins«a KX
(podpis i pieczg¢ kontrolujacego) (podpis Dyrektora Szkoty)
1 TR T R — zostalem zapoznany z trescig protokotu i otrzymatam jego jeden egzemplarz.
o

(podpis 1 pieézqc': Dyrektora placowki)

/ kierownik jednostki organizacyjnej)



